کالج پروژه                                  www.collegeprozheh.ir

پروژه مکانیک : برآورد و مقايسه هزينه های مصرف انرژی چند سیستم تهویه مطبوع دريك واحد مسكونی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
فهرست مطالب
چکیده
1
فصل اول

1-1 حرارت مركزي
2
1-2 مقدمه
2
1-3 تلفات حرارتی از جداره های اتاق
2
1-4 تلفات حرارتی از راه نفوذ یا تهویه هوا 
2
1-5 چگونگی ورود هوا به داخل ساختمان
2
1-5-1 روش درزی
3

1-5-2 روش حجمی
3
1-6 محاسبه بار حرارتی هوای نفوذی
3
1-7 ضرایب اضافی در محاسبات تلفات حرارتی
4
1-8 محاسبه میزان آبگرم مصرفی ساختمان و بار حرارتی
4 
1-9 محاسبه و انتخاب اجزاء سیستم حرارت مرکزی
5
1-9-1 انتخاب دیگ
5
1-9-2 تعیین قطر دودکش
6
1-9-3 انواع دیگ
6
1-9-4 محاسبه و انتخاب مشعل
7
1-9-5 محاسبه حجم منبع سوخت
8
1-9-6 منبع انبساط
8
1-9-7 افت فشار در سیستم لوله کشی
9
1-10 محاسبات سیستم لوله کشی
9
1-11 محاسبه و برآورد فن كويل
10
1-12 موقعيت ساختمان
10
1-13 مواد تشکیل دهنده این ساختمان 
10
1-14 نحوه انتخاب  تجهيزات سرمايشي و گرمايشي در سيستم فن كويل
12
1-15 انتخاب بويلر
14
1-16 شركت صنعتي شوفاژ كار
15
1-17 انتخاب مشعل
15
1-18 انتخاب سختگیر از شرکت پاکمن
16
1-19 حجم منبع انبساط  بازگرمایشی
17
1-19-1 محاسبه قطر لوله رفت
17
1-19-2 محاسبه قطر لوله برگشت
17
1-20 نحوه انتخاب چيلر
18
1-21 انتخاب برج خنك كن
19
1-22  انتخاب پمپ برج
20
1-22-1 دبي پمپ
20
1-22-2 هد پمپ
20
1-23  انتخاب پمپ سيركولاسيون
20
1-23-1  دبي پمپ
20
1-23-2 هد پمپ
21
1-24 ترموستات ها
22
1-25 كلكتورها 
22
1-26 فونداسيون 
23
فصل دوم

2-1 محاسبه كولر آبي
24
2-2 ساختمان کولر آبی 
24
2-3 تعیین ظرفیت کولر آبی
25
2-4 طراحي سيستم كانال 
26
2-4-1 سرعت 
26
2-4-2 فشار 
26
3-5 محاسبه سيستم كانال
26
3-5-1 روش نرخ افت اصطكاكي يكسان در طول مسير 
27
3-5-2  روش بازيافت فشار استاتيكي 
27
فصل سوم

3-1كولر گازي
29
3-2 ساختمان کولرهای گازی
30
3-2-1 قسمت الکتریکی
30
3-2-2  قسمت مکانیکی
30
فصل چهارم

4-1 گرمايش از كف
34
4-2 روشهاي کنترل دما در سيستم گرمايش کفي
36
4-2-1 سيستم کنترل دماي بصورت دستی
36
4-2-2 سيستم کنترل دماي اتوماتيک بصورت مکانيک
36
4-2-3  سيستم کنترل دماي اتوماتيک بصورت برقي
36
4-3 لوله هایPEX/AL/PEX يا PE-RT/AL/PE-RT
37
4-4 انواع روشهای لوله کشی
37
4-5 فوايد استفاده از سيستم گرمايش كفي
37
فصل پنجم 
5-1 رادیاتور پخش کننده حرارت
39
5-2 انتخاب محل نصب رادیاتورها
39
5-3 ضميمه – 1
42
5-4 ضميمه - 2 
43
5-5 بهترين محل نصب رادياتور
44
5-6 دسته بندی رادیاتورها
45
فصل ششم
6-1 برآورد مصرف انرژي
47
6-2 برآورد مصرف انرژي د ركولر آبي
48
6-3 نحوه محاسبه آب مصرفي
48
6-4 برآورد مصرف انرژي در كولر گازي
50
منابع
51
فهرست جداول

جدول 1-1 روش حجمی نسبت درزی دارای دقت کمتری بوده ولی آسانتر است
3
جدول1-2 ضرايب ارتفاع
4
جدول1-3  دماي آبگرم مصرفي
5
جدول 1-4 بار اتلاف سرمايي اتاق ها
13
جدول 1-5 بار اتلاف گرمايي  اتاق ها
13
جدول 1-6 ميزان آبگرم مصرفي بر حسب نوع ساختمان و نوع وسايل بهداشتي 
14
جدول 1-7 مشخصات ديگ
15
جدول 1-8 مشخصات مشعل 
16
جدول 1-9 درصد تخليه 
17
جدول 1-10 ضريب تخليه 
19
جدول1-11 انتخاب پمپ برج
20
جدول 1-12 تجهيزات بكاررفته در ساختمان 
21
جدول 1-13 تجهيزات بكاررفته در ساختمان
22
جدول2-1 جدول محاسبه دفعات تعویض هوا 
25
جدول 2-2 مقدار بار اتلافي از هر اتاق 
27
جدول 2-3 مقدار جريان هوا (cfm) 
28
جدول 2-4 برآورد هزينه و تجهيزات بكارفته 
28
جدول3-1 ميزان بار اتلافي در اتاق ها 
32
جدول3-2 قطر لوله درين برحسب تناژ 
32
جدول 3-3 برآورد هزينه و تجهيزات بكارفته 
33
جدول 6-1 ميزان مصرف انرژي تجهيزات
47
جدول 6-2 جدول سايكرومتريك
49
جدول6-3 شدت مصرف انرژي
49
جدول6-4  شدت مصرف انرژي
50
جدول 6-5 ميزان كل هزينه بايد به هريك از سيستم هاي سرمايشي برآورد شده است 
50
فهرست شکل‌ها
شكل 1-1 مشعل
7
شكل1-2 نماي جنوبي ساختمان
10
شکل 1-3 نماي شمالي ساختمان
11
شکل 1-4 نقشه کلی ساختمان
12
شکل 1-5 بویلر مدل s-6
15
شکل 1-6 مشعل دو گانه سوز ساخت گروه صنعتي ايران رادياتور
16
شکل 1-7 نمونه چیلر تراکمی
18
شكل 1-8 برج خنک کن
20
شکل 1-9 پمپ سیرکولاسیون
21
شکل 2-1 شمای ظاهری کولر آبی
24
شکل 3-1 پانل کولر گازی
29
شکل 3-2 كولر گازي ديواري
29
شکل4-1 نمای گرمایش از کف
34
شکل 4-2 مقایسه دو سیستم گرمایش با هم
37
شکل 4-3 انواع لوله كشي
37
شکل5-1 نمونه‌ای از رادیاتور شوفاژ
40
شکل 5-2 رادیاتور فولادی
43
PAGE  
‌أ

